
Sisäilmaryhmä § 19 17.12.2019

Länsirannan koulu/ilmastointi

Sisryhm 17.12.2019 § 19
Länsirannan koululla on tarkistettu ilmastointia, ja todettu, että liikuntatilan
tuloilmanvaihtokone ei ole ollut kytkettynä. Tilanne korjataan ja
ilmanvaihto säädetään.
Luokkahuoneiden ilmanvaihto on tarkistettu ja säädetty.  


